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3

AI AO DI DO AI AO DI DO
Antintrusione 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Presenza acqua 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Portata 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pressione 4 1 0 0 0 4 0 0 0
Valvola farfalla 0 1 1 4 2 0 0 0 0
PID 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Idrovalvola 4 0 0 4 2 0 0 16 8

4 0 16 8
Composizione segnali pertiferica base: 8 0 32 32

n° Scheda aggiuntiva Digitale o analogica : 0 0 0 0
Composizione segnali pertiferica progetto : 8 0 32 32

3

AI AO DI DO AI AO DI DO
Antintrusione 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Presenza acqua 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Portata 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pressione 4 1 0 0 0 4 0 0 0
Valvola farfalla 0 1 1 4 2 0 0 0 0
PID 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Idrovalvola 4 0 0 4 2 0 0 16 8

4 0 16 8
Composizione segnali pertiferica base: 8 0 32 32

n° Scheda aggiuntiva Digitale o analogica : 0 0 0 0
Composizione segnali pertiferica progetto : 8 0 32 32

3

AI AO DI DO AI AO DI DO
Antintrusione 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Presenza acqua 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Portata 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pressione 6 1 0 0 0 6 0 0 0
Valvola farfalla 0 1 1 4 2 0 0 0 0
PID 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Idrovalvola 6 0 0 4 2 0 0 24 12

6 0 24 12
Composizione segnali pertiferica base: 8 0 32 32

n° Scheda aggiuntiva Digitale o analogica : 0 0 0 0
Composizione segnali pertiferica progetto : 8 0 32 32

Tipo nodo Semplice

Q.tà Per singola apparecchiatura

Q.tà
Per singola apparecchiatura Totale dei segnali

Totale Segnali

PERIFERICHE SERBATOIO GIARDINI: periferica n°2

PERIFERICHE SERBATOIO GIARDINI: periferica n°1
Tipo nodo Semplice

Totale Segnali

Q.tà
Per singola apparecchiatura

Totale dei segnali

Totale Segnali

Totale dei segnali

PERIFERICHE SERBATOIO GIARDINI: periferica n°3
Tipo nodo Semplice




