
AG

S

SERBATOIO
SAN MICHELE
(Qs = 329,45 m.s.m.)

SERBATOIO
FONTANELLE
(Qs = 336,25 m.s.m.)

SERBATOIO
MADONNA DELLE

ROCCHE
(Qs = 304,00 m.s.m.)

SERBATOIO
ITRIA

(Qs = 347,50 m.s.m.)

SERBATOIO
MONTAPERTO

(Qs = 311,40 m.s.m.)

SERBATOIO
GIARDINA GALLOTTI

(Qs = 469,60 m.s.m.)

SERBATOIO
VILLASETA

(Qs = 153,00 m.s.m.)

SERBATOIO
SAN LEONE
(Qs = 51,25 m.s.m.)

SERBATOIO
VIALE

(Qs = 240,50 m.s.m.)

SERBATOIO
GIARDINI

(Qs = 301 m.s.m.)

SERBATOIO
RUPE

(Qs = 314,35 m.s.m.)

SERBATOIO FORCHE
(Qs = 321,48 m.s.m.)

PARTITORE
 S. MICHELE

(Q = 287,00 m.s.m.)

POLO SCOLASTICO
C/DA CALCARELLE

PARTITORE
GIARDINA
GALLOTTI

450

P

VASCA VOLTANO
(ARAGONA)

VASCA DISSALATA
(ARAGONA)

PORTO EMPEDOCLE
(al partitore Voltano Nuovo)

FAVARA ARAGONA

COMITINI

PARTITORE
 S. GIUSIPPUZZO

(Sarcuto)
(Q = 252,00 m.s.m.)

 PARTITORE
RENDINARA

P

P

P

P

P

P

S

S

NUOVO
DISSALATORE

AGRIGENTO
MINI

DISSALATORE

S
CENTRALE

SOLLEVAMENTO MOSE'
(Q = 52,00 m.s.m.)

ACQUEDOTTO
 FAVARA DI BURGIO

SISTEMA IDRICO AGRIGENTO
ACQUEDOTTO

VOLTANO

CENTRALE
SOLLEVAMENTO

VILLASETA
(Qs = 119,00 m.s.m.)

ACQUEDOTTO
DISSALATA DI

GELA

PARTITORE
ARAGONA VOLTANO

(Q = 455,00 m.s.m.)

LEGENDA

Acquedotto Voltano

Acquedotto Dissalata Gela

Acquedotto Favara di Burgio

Adduttrici interne

P

S

Serbatoio (Quote m.s.m.)

Partitore in Pressione

Impianto di sollevamento

Volt

SERBATOIO
CAVOLINELLI

PARTITORE
FONTANELLE
(Q = 262,00 m.s.m.)

S

Ø 600 acciaio

Ø 600 acciaio

Ø 250 ghisa
l = 670 m

Ø 315 PEad
Ø 450 PEad

Ø 450 PEad
l = 647 m

Ø 200

Ø 400 PEad

Ø 350 Ghisa
l = 4.179 m

Ø 250 Ghisa
l = 2.232 m

Ø 250 PEad
l = 2.279 m

Ø 500 PRFW

Ø 400 PRFW

Ø 350 acciaio
l = 2.749 m

Ø 160 PEad
l = 417 m

Ø 400 PRFW

Ø 150 Ghisa

Ø 200

Ø 150 acciaio

Ø 250 acciaio

D D

D
Dissalatore

IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO
SAN CALOGERO

(Qs = 110,00 m.s.m.)

P P

Ø 300

SERBATOIO
CALIATO

(Qs = 181,85 m.s.m.)

SERBATOIO
MONTECRASTO

(Qs = 124.45 m.s.m.)

SERBATOIO
PERO

(Qs = 131,50 m.s.m.)

P

NUOVO
PARTITORE
VOLTANO

SERBATOIO
SAN CALOGERO

(Qs = 118,70 m.s.m.)

S

P

P
POZZETTO DI

DIRAMAZIONE
SAN LEONE
(Q = 14,00  m.s.m.)

POZZETTO DI
DIRAMAZIONE

POGGIO MUSCELLO
(Q = 35,00 m.s.m.)

SERBATOIO
POGGIO MUSCELLO

(Qs = 111,85 m.s.m.)

SERBATOIO
COZZO MOSE'

(Qs = 166,00 msm)

PARTITORE
S. BIAGIO - RECINTO

(Q = 65,00 m.s.m.)

P

Ø 250 Ghisa

P
INTERCONNESSIONE
FAVARA DI BURGIO-

DISSALATA GELA

P

TORRINO
VILLASETA

(Qs = 177,60 m.s.m.)

P

Ø 600 acciaio

SERBATOIO
MONSERRATO

PORTO EMPEDOCLE
(Qs = 206,15 m.s.m.)

ARRIVO
ACQUEDOTTO

VOLTANO
(da Aragona)

Ø 250 acciaio

Ø 250 acciaio

Ø 250 acciaio
Ø 250 acciaio

Ø 250 acciaio

Ø 250 acciaio

Ø 250 acciaio

Dissalatori di Porto Empedocle

Ø 700 acciaioØ 700 acciaioØ 700 acciaio

Ø 250

Ø 250 acciaio

Ø 300

Ø 250 Ø 300 Ø 250

Ø 450 PEad
Ø 400 acciaio

Ø 200 acciaio

Ø 250
Ø 250

Ø 250

Ø 600 acciaio

Ø 300

Ø 400 PRFW

CENTRALE
SOLLEVAMENTO

SAN BIAGIO
(Qs = 109,00 m.s.m.)

Ø 300 Ghisa

Ø 600 acciaio
PARTITORE

PERO
PARTITORE

MONTECRASTO

PARTITORE
SAN CALOGERO

Serbatoio Pensile

Mare Mediterraneo

Ø 500 acciaio

Ø 450 acciaio
l = 6.821 m

Ø 450 acciaio
l = 1006 m

Ø 200 acciaio
l = 1681 m

Ø 450 acciaio
l = 2.683 m

Ø 200 acciaio
l = 1.450 m

Ø 350 acciaio
l = 2.250 m

l = 800 m
l = 850 m

Ø 450 PEad
l = 1.500 m

Ø 315 PEad
l = 45 m

Ø 315 PEad
l = 68 m

Ø 315 PEad
l = 265 m

Ø 500 acciaio
l = 3.684 m

Ø 315 PEad
l = 647 m

Ø 600 acciaio
l = 4.880 m

Ø 200 acciaio
l = 1.624 m

Ø 600 acciaio
l = 1.4878 m

Ø 350 acciaio
l = 1.326 m

Ø 200 acciaio
l = 1.450 m

Ø 300 Ghisa
l = 870 m

Sollevamento Forche
per serbatoi a Nord

NUOVO COLLEGAMENTO
IN PROGETTO

S

TRATTO IN
SOSTITUZIONE

SOLLEVAMENTO
FONTES EPISCOPI

TRATTO IN
SOSTITUZIONE

TRATTO IN
SOSTITUZIONE

TRATTO IN
SOSTITUZIONE

TRATTO IN
SOSTITUZIONE

Interventi in Progetto - primo stralcio

Ø 250 PEad
l = 575 m

TRATTO IN
SOSTITUZIONE

Opere previste in altri lotti

5
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Schema adduttori esterni e serbatoi

REGIONE SICILIANA

Visti ed approvazioni:

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO
 INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE

OTTIMALE DI AGRIGENTO

ALLEGATO N°

REV.
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Ing.   Domenico D'Alessandro

Ing.   Alfonso Collura

Ing.   Desiderio Carlino
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CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO
DI AGRIGENTO

CUP: C43H11000140004

L'AMMINISTRATORE  DELEGATO
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